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El presente proyecto corresponde al DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE 
SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO EN EL ÁREA RURAL DISPERSA, VEREDA CAÑAS BRAVAS 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 
 
El Sector Bocas pertenece al corregimiento Cañas Bravas ubicado al sur oriente del 
municipio de Arauquita, en límites con el municipio de Arauca. Al norte limita con las 
Sabanas comunales del corregimiento de Cañas Bravas por la vía interveredal que 
comunica con la vía principal Tame – Cravo Norte hacia Inspección de policía Panamá 
de Arauca; al sur limita con el Río Ele y la vía interveredal que comunica con el caserío 
Filipinas; al occidente con el cruce entre los ríos Caño agua Azul y río Ele, y un camino 
en piedra y puente en tablas, que comunica con el caserío El Diamante; al oriente, con la 
vasta extensión de las sabanas comunales del corregimiento de Cañas Bravas, y la vereda 
La Comunidad, por la vía interveredal que comunica con la vía principal Tame 
 
– Cravo Norte, que conduce hacia el municipio de Cravo Norte. La vereda cuenta con 
servicio de energía eléctrica, servicio público de transporte terrestre en camionetas 
mixtas (carga y pasajeros), Centro Educativo Rural, no cuenta con telefonía móvil, 
televisión satelital, etc. La Constitución Política de Colombia establece como uno de 
los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es 
fundamental para la vida humana. La cantidad de agua que se provee y que se usa en 
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las viviendas es un aspecto importante de los servicios de abastecimiento de agua 
 





























Ilustración 1 Plano de Ubicación, vereda bocas del ele 
 
 
El agua es una necesidad básica en la higiene personal, no resulta significativo 
establecer una cantidad mínima ya que el volumen de agua que usen las viviendas 
dependerá de la accesibilidad, la que se determina principalmente por la distancia, el 
tiempo, la confiabilidad y los costos potenciales. Los beneficios a la salud pública que 
ofrece el uso de mayores volúmenes de agua generalmente dan como resultado dos 
mejoras principales. La primera se refiere a la superación de la falta de acceso básico 
debido a las distancias y al tiempo de recolección del agua que dan lugar al uso de 
volúmenes inadecuados para la higiene básica personal y para el consumo humano. Si 




la higiene y se podrían poner en riesgo los requisitos para el consumo. Por lo tanto, 
proveer un nivel básico de acceso es la más alta prioridad para los sectores de agua 
y de salud. 
 
 
En la población que recibe niveles básicos de servicio, los beneficios para la 
salud pública se logran principalmente mediante la protección de las fuentes de 
agua, la promoción de buenas prácticas de higiene y el manejo y tratamiento 





























El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario 
para evitar casos de morbilidad por enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, 
la fiebre tifoidea y la poliomielitis. El problema no es sólo la calidad del agua; también es 




necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. Según la Organización Mundial de la 
 
Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para 
 
garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para 
 
la salud, por tal razón es importante que el servicio de acueducto no sólo tenga una 
 




































Ilustración 3 Consumo diario según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
El acceso a soluciones de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales es 
otro factor importante en la salud y la calidad de vida de la población, especialmente 
de los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a disfrutar de un ambiente 




municipios tienen el mandato de realizar una prestación adecuada y eficiente de los 
 
servicios de alcantarillado. Con el acceso de toda la población a servicios de agua 
 
potable y saneamiento básico, se disminuyen y controlan las enfermedades transmitidas 
 
por vectores patógenos tales como el paludismo, dengue, chicungunya, fiebre amarilla, 
 
zika, entre otras. El ambiente sano hace parte de las necesidades básicas que el Estado 
 
































Finalmente, es de resaltar que en este proyecto se describen los aspectos relacionados 
al desarrollo del proyecto, la metodología, justificación, los riesgos y demás datos 
técnicos necesarios para el diagnóstico y diseño de soluciones individuales de agua 








La salud pública es "la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la 
vida y la promoción de la salud a través de los esfuerzos organizados y decisiones con 
conocimiento de la sociedad, las organizaciones, públicas y privadas, comunidades e 
individuos” (1920, CEA Winslow). 
 
El enfoque de una intervención de salud pública es prevenir y controlar 
enfermedades, lesiones y otras condiciones de salud a través de la vigilancia de casos 
y la promoción de conductas saludables, comunidades y ambientes. Muchas 
enfermedades se pueden prevenir a través de simples, métodos no médicos. “Por 
ejemplo, la investigación ha demostrado que el simple acto de lavarse las manos con 
jabón puede prevenir muchas enfermedades contagiosas” (unicef). En otros casos, el 
tratamiento de una enfermedad o el control de un patógeno puede ser vital para 
prevenir su propagación a otros, como por ejemplo durante un brote de las 
enfermedades infecciosas, o la contaminación de los alimentos o el agua. 
 
 
"El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública, 
lo que significa que en cuanto se pueda garantizar el acceso al agua saludable y a 
instalaciones sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de 
sus condiciones de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de 




Las actividades primordiales de salud pública van dirigidas al control del medio 
 
ambiente en su sentido amplio, como son la contaminación del suelo, agua, aire, los 
 
alimentos y los recursos. 
 
Por otra parte, el flagelo del desplazamiento forzado en el departamento de 
Arauca, se presentó desde mediados de la década de los 80 de manera individual y 
progresiva debido al conflicto armado interno. El sector de Bocas del ELE no fue 
ajeno a la violencia generada por estos grupos al margen de la Ley, lo que impulsó a 
que la gran mayoría de moradores de estas tierras rurales, migraran principalmente 
hacia la capital Araucana. Aunado a lo anterior, la presencia del estado en inversión 
social fue deficiente, de allí que la única vía de comunicación terrestre, en época 
invernal era intransitable; no se contaba con el servicio de energía eléctrica y los 
servicios de agua potable eran inexistentes, se abastecían de agua no tratada mediante 
la construcción de un pozo perforado de donde se bombeaba con ayuda de una bomba 
tipo machete. Ante la ausencia de condiciones sanitarias apropiadas, las excretas eran 
depositadas a campo abierto, conllevando a una contaminación sanitaria y ambiental. 
 
 
En años recientes, esta vereda ha tenido un crecimiento exponencial en su número de 
habitantes, debido a la parcelación de predios rurales destinados como unidades 
habitacionales productivas motivado entre otras razones por la mejora en la prestación de 
servicios básicos tales como energía eléctrica, servicio público de transporte terrestre, 




personas en vehículos motorizados a la capital en cualquier época del año que permiten 
 
la comercialización de sus productos agropecuarios. 
 
 
Por otro lado la administración departamental periodo 2012-2015, invirtió recursos en 
el diagnóstico, diseño y construcción de quince (15) soluciones individuales de agua 
potable y saneamiento básico en el municipio de Arauca, mediante CONTRATO DE 
OBRA No. 004 DE 2015, de las cuales seis (6) de dichas soluciones se llevaron a cabo en 
la vereda Arrecifes, cuatro (4) en vereda san pablo, dos (2) vereda chaparrito y tres (3) en 
vereda flor amarillo, para el cuatrienio 2016-2019, el gobierno departamental considera 
que el número de soluciones individuales base para el área rural del departamento es de 




1.2. Descripción del problema 
 
Para el caso específico del presente documento, se identificó como problema 
central los altos niveles de disposición de aguas residuales sin tratar en la zona rural 
dispersa debocas del ELE municipio de Arauquita, departamento de Arauca, que 
afecta de manera directa a la comunidad en general de la zona incidiendo en la 
productividad, competitividad e incrementa los gastos de salud de la región. 
 
 
La baja cobertura en los servicios de tratamiento de aguas residuales en la zona 
rural dispersa puede darse por debilidades en el esquema de prestación el servicio, o 




contaminación del suelo y de las diferentes fuentes hídricas tanto como subterráneas 
 
como superficiales, esto tiene efectos nocivos en la salud pública y en el medio 
 
ambiente. Así mismo, el problema incide sobre otros factores negativos, como la 
 







Los pobladores de la zona, en un intento por mejorar las condiciones sanitarias 
para sus hijos, idean soluciones primarias de tratamiento con las que disminuyen el 
riesgo fisicoquímico, sin embargo, el riesgo microbiológico permanece intacto ya que 
estos filtros improvisados no permiten eliminar bacterias ni parásitos. 
 
Entre las posibles causas que están dando origen a la problemática descrita se 
encuentran: 
 
 Baja gestión pública en la provisión de soluciones de tratamiento de aguas 
residuales en la zona rural.


 Deficientes sistemas de tratamiento de aguas residuales en las viviendas 




















































































Fotografía 3 Captación de agua subterránea mediante pozo de bombeo y  bomba tipo machete. 
 
 
En virtud de lo anterior podemos concluir que las condiciones actuales no son las más 





2.1. Justificación del proyecto 
 
 
En la zona rural del municipio se presentan aún altos índices de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) pese a los esfuerzos realizados por las Administraciones municipales 
en materia de vivienda y servicios públicos. Esta situación afecta la salud y el desarrollo 
integral de las personas que allí habitan, genera impactos ambientales negativos y la 




Debido a la dispersión de las viviendas rurales, el sistema de alcantarillado no tiene 
 
cobertura en esta zona y en cada vivienda la disposición de las aguas residuales se realiza 
 
de forma inadecuada hacia los terrenos aledaños a la vivienda, así como hacia los ríos y 
 
lagunas. En el mejor de los casos las viviendas cuentan con una unidad sanitaria construida 
 
artesanalmente que podría representar riesgo de colapso o problemas de salubridad. Esta 
 







Existen datos asociados a la Morbilidad relacionada con calidad del agua referente 
a la enfermedad Diarreica Aguda en el área urbana sin embargo la baja cobertura en el 
área rural se refleja en que no existen datos que nos puedan llevar a medir directamente 
estos casos. 
 
La baja cobertura en el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales dispersas, 
genera contaminación del suelo y las fuentes hídricas (subterráneas y superficiales), así 
como malos olores y proliferación de vectores como moscas y mosquitos, lo cual 
desencadena en enfermedades gastrointestinales, especialmente en niños. 
 
Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo indica, que asociados a los modelos de 
producción y al comportamiento de la población, se presentan efectos en el ambiente y en 
la salud humana que representan altos costos para la sociedad. Por ejemplo, se ha 
estimado que los costos relacionados con la contaminación del aire urbano e intramural y 




Para la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico las competencias 
 
de orden nacional y territorial propenden por la definición de políticas públicas que 
 
orienten y coordinen las acciones pertinentes para promover la adecuada disposición de 
 
aguas residuales en la zona rural dispersa. 
 
El CONPES 3810 define “La Política para el suministro de agua potable y 
saneamiento básico en la zona rural, y hace referencia entre otras cosas a las dificultades 
en la estructuración, ejecución e implementación de proyectos en el área rural.” (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, 2014). 
 
La siguiente normatividad es de estricto cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales del orden Departamental, distrital y municipal: 
 
Ley 489 de 1998 Art 59. 
 
 
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como objetivo primordial 
lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar 
y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y 
urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de 
uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y 
financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y 










“Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía 
eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. 
 
Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos 
y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de 
asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración 
de convenios interadministrativos para el mismo efecto.” 





La Ley 142 de 1994 Art 65. 
 
 
“El municipio debe propender para que las comunidades reciban los servicios 
públicos domiciliarios en condiciones eficientes y oportunas, incluyendo la zona 
rural. Para ello el deberá: 
 
o Apoyar la activa y constructiva participación de los comités de desarrollo y 
control social, para que alerten a los prestadores en la mejora de los servicios. 
 
o Mantener una correcta y actualizada estratificación de los predios urbanos y 
rurales, lo cual incidirá directamente, en la asignación de subsidios y el cobro 





Constitución Política de Colombia 
 
 
“Art 367. Establece que los departamentos cumplirán funciones de apoyo y 
coordinación, en los eventos en que los municipios presten directamente alguno de 
 
los servicios públicos domiciliarios.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Lo 
anterior hace necesario implementar soluciones individuales de tratamiento de agua 
 
potable y sanitaria para vivienda rural dispersa con lo que buscamos disminuir la 
disposición de aguas residuales sin tratar. 
 
 
2.2. Alineación con la estrategia organizacional 
 
 
Con base en el enfoque del proyecto y los problemas a solucionar, se realizó una 
revisión de la políticas públicas departamentales y se encontró que existen una 
serie de acciones orientadas a promover una buena disposición de aguas 
residuales y suministro de agua potable en la zona rural dispersa, por medio de su 
plan de desarrollo para el Departamento de Arauca “HUMANIZANDO EL 
DESARROLLO 2016 – 2019, en su dimensión social cuyo eje estratégico es la 
reducción de brechas de pobreza para la igualdad en su programa agua y 
saneamiento básico con calidad y accesibilidad, por el cual busca reducir las 
brechas poblacionales y territoriales en la provisión de servicios de calidad en 
agua potable y saneamiento básico, protegiendo el uso de los recursos naturales y 






 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "HUMANIZANDO EL  




PROGRAMA:  AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO CON 
  
SALUD PREVENTIVA ASISTENCIAL 









SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD AGUA CON CALIDAD 
 
 
Número de soluciones individuales de Número de soluciones individuales de 
disposición de excretas a implementar en el abastecimiento de agua a implementar en 
área rural. área rural. 
 
 
Ilustración 5 Esquema plan de desarrollo Departamental 
 
 
Finalmente se encuentra que una buena disposición de aguas residuales y suministro 
de agua potable este articulado desde la política pública departamental por medio de su 
plan de desarrollo apuntando en su dimensión social cuyo eje estratégico es la reducción 
de brechas de pobreza para la igualdad en su programa agua y saneamiento básico con 
calidad y accesibilidad a través de la construcción de soluciones individuales de 




3. Objetivos Generales y Específicos 
 
3.1. Objetivo general 
 
3.1.1. Diseñar un sistema de acueducto y alcantarillado sanitario como solución al 
saneamiento básico para vivienda rural dispersa de Bocas del Ele vereda cañas 
bravas municipio de Arauquita Departamento de Arauca. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
3.2.1. Identificar el número de viviendas que no cuentan con el servicio de 
acueducto y alcantarillado en Bocas del Ele vereda cañas bravas municipio de 
Arauquita Departamento de Arauca, mediante del diligenciamiento del 
formulario de encuesta establecido por el ministerio. 
 
3.2.2. Identificar la opción tecnológica más adecuada de solución individual de 
acueducto y alcantarillado sanitario para Bocas del Ele vereda Cañas Bravas 
municipio de Arauquita Departamento de Arauca, mediante el análisis de los 
estudios técnicos realizados en el lugar. 
 
3.2.3. Definir el nivel de disposición final de aguas residuales sin tratar en los 
cuerpos de aguas Bocas del Ele vereda cañas bravas municipio de Arauquita, 




4. Diseño Metodológico 
 
 
Para el diseño de un sistema de acueducto y alcantarillado sanitario como solución 
al saneamiento básico para vivienda rural dispersa del sector Bocas del ELE vereda 
cañas Bravas Municipio de Arauquita Departamento de Arauca el equipo ha 
propuesto una estructura compuesta por tres etapas secuenciales a través de las cuales 
se espera cumplir con éxito los objetivos planteados. 
 
































Ilustración 6 Estrategia de desarrollo  
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4.1. Etapa de diagnóstico 
 





El correcto diseño de un proyecto debe contar con la mirada de los 
beneficiarios, sus conocimientos, tener en cuenta las necesidades reales y elementos 
de su propia dinámica social. Todo esto junto brinda confianza en la calidad del 
proceso. Por lo anterior es efectivo realizar en los inicios una socialización, 
participación de los proyectos, talleres y reuniones aleatorias de consulta con los 
representantes principales de cada comunidad para involucrarlos. 
 
 
El objeto de la participación es facultar y poner en acción las personas para 
que sirvan como actores y supervisen su propio desarrollo. La participación puede 
servir para: ayudar a resolver y manejar conflictos que se generen en el proceso, con 
la obtención de una base común y de negociación entre los actores involucrados. 
Además, crea oportunidades para el aprendizaje social e innovación, lo que facilita 
el compromiso de la comunidad con los cambios sociales. 
 
Reconocimiento de usuarios: 
 
En esta etapa con ayuda de los líderes de la zona se inicia un 
reconocimiento de los posibles usuarios y de la zona en general, con el ánimo de 
poder hacer un conocer todos los posibles actores involucrados en el proyecto y 




Con este se hace un reconocimiento del sector, sus límites, las costumbres 
 
y problemáticas del sector a intervenir. 
 
 




Con esta actividad se busca identificar las posibles rutas, además hacer 
reconocimiento y un levantamiento de catastro de usuarios, en las cuales se 
determine de manera eficiente el inicio de todas las encuestas y diagnóstico de la 
zona a intervenir; una vez planteadas estas posibles rutas se plasman en un plano 
y se direcciona al personal encargado para iniciar el proceso. 
 
 





En este punto se identificará y se codificaran los usuarios en manera 
progresiva según el levantamiento de catastro, con el fin de referenciarlos e 
identificarlos durante la ejecución del proyecto, de esta manera se facilita la toma 
de decisiones y correcciones a que dé lugar el mismo, gracias a esto se tabulara 
de manera más ágil la información recolectada con el fin de avanzar, tener de 




4.2. Etapa de Estudios 
 
 
Esta etapa se conforma por cuatro (4) actividades que determinaran la realización de 
los diseños del proyecto, estas actividades se describen a continuación: 
 
 
Prueba de bombeo: 
 
 
Esta actividad tiene como finalidad el determinar en la medida de lo posible, las 
características hidráulicas de los acuíferos que son captados por los diversos usuarios del 
recurso. La prueba consiste en la operación del equipo de bombeo durante un tiempo 
prolongado (oscila entre algunos minutos hasta algunas horas o días), y en la medición 
del nivel de agua a diversos intervalos de tiempo, tanto durante el descenso del nivel de 
agua (abatimiento), hasta alcanzar un estado de equilibrio, para luego apagar el equipo de 
bombeo y medir la recuperación del nivel, también a diversos intervalos de tiempo. Con 
esta información se busca obtener las propiedades hidráulicas como permeabilidad, 
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, entre otras. Es importante mencionar que 
no siempre es posible evaluar todas estas propiedades, dado que en campo no se 









Paso 1: Detener el bombeo del pozo 24 horas antes de la prueba. El pozo debe estar 
en su nivel estático para iniciar el bombeo, no puede estar en recuperación, es por 
ello, que se indica apagar la bomba el día anterior. 
 
Paso 2: Antes de iniciar se deben tomar las medidas necesarias de seguridad, luego 
proceder a revisar, verificar que el equipo y las herramientas para la generación de la 
prueba esté disponible y en buenas condiciones para dar inicio a la prueba de 
bombeo. Paso 3: Se ubica el pozo de bombeo para determinar los equipos necesarios 
que se requieren para destapar el pozo, instalar la sonda (eléctrica o manual) para 
medir el nivel del agua, y el equipo para medir el caudal. Generalmente para realizar 
el bombeo se utiliza el equipo instalado en el pozo. 
 
Paso 4: Diligenciar los datos solicitados en el formato Código: F340 y F341, antes y a 
medida que avanza la prueba. 
 
Paso 5: Medir la profundidad del pozo, y el nivel del agua (estático y dinámico) con 
la sonda, datos tomados antes de iniciar el bombeo y durante el mismo hasta el cese 
del mismo. 
 
Paso 6: Determinar el tipo de prueba que se realizara, desde el punto de vista del 
caudal extraído, las pruebas de pozo se realizan a caudal constante o con abatimiento 
escalonado. 
 
Paso 7: Para pozos con caudales superiores a 10 l/s, la prueba de bombeo deberá ser  
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escalonada a tres ciclos, con 16 horas de duración cada uno, y el aforo no podrá 
 
realizarse  por  el  método  volumétrico;  en  este  caso,  se  utilizará  el  método  del 
 
piezómetro o Macromedidor. 
 
Paso 8: Luego se enciende el breaker que arranca la bomba y se inicia el bombeo. 
Paso 9: Para realizar el bombeo a caudal constante o escalonado se deben registrar los 
datos del descenso del nivel de agua que se toman con la sonda, posterior a la tercera 
hora, el descenso de nivel de agua pueden tomarse cada hora (60 minutos). 
 
Como el abatimiento del nivel es mayor durante las primeras dos horas, la lectura se debe 
realizar a intervalos cortos, estas se van aumentando conforme se prolonga el bombeo. En 
la Tabla No 1 se sugiere una secuencia de intervalos de tiempos, aplicables para el pozo 
de bombeo, así como para los de observación que se encuentren cercanos al pozo 





En este proyecto en específico un ingeniero geotecnista debe precisar todo lo relativo 
a las condiciones físico-mecánicas del subsuelo y las recomendaciones particulares para el 
diseño y construcción de todas las obras relacionadas, conforme a este Reglamento de dichos 
estudios. Su presentación es obligatoria ya que en este se definen el tipo de suelo, el diseño y 




El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 
Del proyecto — Nombre, plano de localización, objetivo del estudio, descripción 
general del proyecto, sistema estructural y evaluación de cargas. No se podrán 
considerar como ESTUDIO GEOTÉCNICO DEFINITIVO aquellos estudios 
realizados con cargas preliminares ni donde sólo se hayan tenido en cuenta las 
cargas de gravedad. 
 
Del subsuelo — Resumen del reconocimiento de campo, de la investigación 
adelantada en el sitio específico de la obra, la morfología del terreno, el origen 
geológico, las características físico mecánicas y la descripción de los niveles 
freáticos o aguas subterráneas con una interpretación de su significado para el 
comportamiento del proyecto estudiado. 
 
De cada unidad geológica o de suelo, se dará su identificación, su espesor, su 
distribución y los parámetros obtenidos en las pruebas y ensayos de campo y en 
los de laboratorio, siguiendo los lineamientos. Se debe estudiar el efecto o 
descartar la presencia de suelos con características especiales como suelos 
expansivos, dispersivos, colapsables, y los efectos de la presencia de vegetación ó 
de cuerpos de agua cercanos. 
 
De los análisis geotécnicos — Resumen de los análisis y justificación de los 
criterios  geotécnicos  adoptados  que  incluyan  los  aspectos  contemplados 
especialmente  en los  aspectos  locales.  También,  el análisis  de  los  problemas 
constructivos de las alternativas de cimentación y contención, la evaluación de la 




alternativas de excavaciones soportadas con sistemas temporales de contención en 
 
voladizo, apuntalados o anclados. Se deben incluir los análisis de estabilidad y 
 
deformación de las alternativas de excavación y construcción, teniendo en cuenta, 
 
además de las características de resistencia y deformabilidad de los suelos, la 
 
influencia de los factores hidráulicos. 
 
De las recomendaciones para diseño — Los parámetros geotécnicos para el diseño 
estructural  del  proyecto  como:  tipo  de  cimentación,  profundidad  de  apoyo, 
presiones admisibles, asentamientos calculados incluyendo los diferenciales, tipos de 
estructuras de contención y parámetros para su diseño, perfil del suelo para el diseño 
sismo resistente y parámetros para análisis de interacción suelo-estructura junto con 
una evaluación del comportamiento del depósito de suelo o del macizo rocoso bajo la 
acción de cargas sísmicas así como los límites esperados de variación de los 
parámetros medidos y el plan de contingencia en caso de que se excedan los valores 
previstos. Se debe incluir también la evaluación de la estabilidad de las excavaciones, 
laderas y rellenos, diseño geotécnico de filtros y los demás aspectos. 
 
De las recomendaciones para la protección de edificaciones y predios vecinos — 
Cuando las condiciones del terreno y el ingeniero encargado del estudio geotécnico lo 
estime necesario, se hará un capítulo que contenga: estimar los asentamientos 
ocasionales originados en descenso del nivel freático, así como sus efectos sobre las  
edificaciones  vecinas,  diseñar  un  sistema  de  soportes  que  garantice  la 
estabilidad  de  las  edificaciones  o  predios  vecinos,  estimar  los  asentamientos 




calcular los asentamientos y deformaciones laterales producidos en obras vecinas a 
 
causa de las excavaciones, y cuando las deformaciones o asentamientos producidos 
 
por  la  excavación  o  por  el  descenso del  nivel  freático superen los límites 
 
permisibles deben tomarse las medidas preventivas adecuadas. 
 
Anexos — En el informe de suelos se deben incluir planos de localización 
regional y local del proyecto, ubicación de los trabajos de campo, registros de 
perforación y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. Se debe 
incluir la memoria de cálculo con el resumen de la metodología seguida, una 
muestra de cálculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los 
resultados en forma de gráficos y tablas. Además, planos, esquemas, dibujos, 
gráficas, fotografías, y todos los aspectos que se requieran para ilustrar y justificar 






Con este estudio analizaremos la constitución y posición de los sedimentos, rocas 




Se realizan Estudios Geo-eléctricos para la prospección de agua subterránea, para diseñar 
y proyectar perforaciones de pozos profundos para la explotación de recursos hídricos 










Para esta actividad tomaremos muestra de agua cruda con las s técnicas adecuadas para la 
recolección, pues de ellas depende que se obtenga un resultado verdadero, de todos los 
factores que puedan afectar el consumo de esta para la comunidad. 
 
 
Existen tres tipos de muestras para analizar el agua cruda o potable: 
 
Físico: Es una característica que se detecta por medio de los sentidos, por lo cual, 
incide sumamente en las condiciones estéticas del agua (turbiedad, color, olor, 
sabor y temperatura). 
 
Químico: para el efecto de su análisis se tienen en cuenta: el pH (Acidez y 
alcalinidad), dureza y oxígeno disuelto. 
 
Microbiológico: debido a la contaminación del hombre, las aguas pueden 
contener algunos microorganismos perjudiciales para la salud tales como: virus, 
bacterias y protozoos. 
 
 
4.3. Etapa de diseños 
 
 
Una vez obtenido los datos recopilados a través del diagnóstico efectuado en la zona 
y de los estudios respectivos, el equipo de trabajo se definirá la alternativa más 
favorable mediante las cual se procederá a diseñar el sistema tecnológico más adecuado 








                
  DIAGNOSTICO    ESTUDIOS    DISEÑOS   
                
                
   
SOCIALIZACIÓN 
   
PRUEBA DE BOMBEO 
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Ilustración 7 Diseño metodológico  
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4.4. Cronograma de ejecución 
 
A continuación, se incluye un resumen del cronograma de ejecución de 
actividades principales del proyecto. 
 




   ENERO   FEBRERO   MARZO  
ITEM PRODUCTOS SEMANAS   SEMANAS   SEMANAS  
  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
DIAGNOSTICO, ANALISIS Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE              
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
             
              
               
1,1 SOCIALIZACIÓN              
1,2 RECONOCIMIENTO DE USUARIOS              
1,3 IDENTIFICACIÓN DE RUTAS              
1,4 ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS              
 ESTUDIOS Y ANALISIS DETALLADOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA              
 POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO              
               
2,1 PRUEBA DE BOMBEO              
2,2 ESTUDIO GEOTÉCNICO              
2,3 ESTUDIO GEOELÉCTRICO              
2,4 MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA CRUDA              
 DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y              
 SANEAMIENTO BASICO              
               
3,1 DISEÑO HIDRAULICO              
3,2 DISEÑO SANITARIOS              
               
 
 





A continuación, se incluye el presupuesto de gastos determinados para la 
ejecución de este proyecto. 
 
Tabla 1 Presupuesto General  
 
PRESUPUESTO GENERAL  
 
DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA 
PROYECTO: POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ÁREA RURAL DISPERSA BOCAS 
DEL ELE VEREDA CAÑAS BRAVAS MUNICIPIO DE ARAUQUITA  




ACTIVIDAD      
 DIAGNOSTICO, ANÁLISIS     




1 SISTEMAS DE AGUA UNIDAD CANTIDAD 
UNITARIO TOTAL  
POTABLE Y 
  
     
 SANEAMIENTO BÁSICO     
1.1 SOCIALIZACIÓN $2,975,000.00 GL 1 $2,975,000.00 
1.2 
RECONOCIMIENTO DE 
$3,570,000.00 GL 1 $3,570,000.00 
USUARIOS      
1.3 
IDENTIFICACIÓN DE 
$1,428,000.00 GL 1 $1,428,000.00 
RUTAS      
1.4 
ASIGNACIÓN DE 
$952,000.00 GL 1 $952,000.00 
CÓDIGOS       
2 ESTUDIOS Y ANÁLISIS DETALLADOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
2,1 PRUEBA DE BOMBEO $5,950,000.00 UND 1 $5,950,000.00 
2.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO $8,687,000.00 UND 1 $8,687,000.00 
2.2 
ESTUDIO  GEO 
$5,950,000.00 UND 1 $5,950,000.00 
ELÉCTRICO      
2.3 
MUESTRA Y ANÁLISIS 
$4,760,000.00 UND 2 $9,520,000.00 
DE AGUA CRUDA       
3 DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO  
3.1 DISEÑO HIDRÁULICO $2,975,000.00 UND 1 $2,975,000.00 
3.2 DISEÑO SANITARIOS $4,165,000.00 UND 1 $4,165,000.00 
      
 VALOR TOTAL PROYECTO INCLUYE IVA (19%) $46,172,000.00 
 
Para conocer las cotizaciones ver (Anexo B)  
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Los precios anterior mente discriminados fueron el resultado de la media aritmética de 
 







4.6.1. Socialización del diagnóstico. 
 
 
Se realizó el censo de usuarios con la participación de la comunidad y la colaboración 
del Sr. Alirio Martínez, miembro de la JAC, con previa autorización y en reunión con el Sr 
Juan, actual Presidente de la JAC de Bocas del Ele. Durante la reunión se informó la 
metodología, el tipo de información a solicitar, se pidió apoyo por parte de la JAC para 




























Fotografía 4 Socialización del diagnostico  
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4.6.2. Reconocimiento de usuarios. 
 
 
El registro de las rutas se realizó sobre el plano de la población y la ruta se diseñó 
buscando el recorrido que permita visitar el mayor número posible de predios con el 
menor desplazamiento del lector (fontanero, revisor de redes o inspector). 
 
 
Para el catastro de usuarios tenemos un formato, que está acompañado de un 
registro fotográfico en donde se identifica la vivienda los datos de quien recibe la 
encuesta, información del catastro y en algunos casos la información socioeconómica que 


























4.6.3. Identificación de rutas. 
 
 
La identificación de la ruta se realizó con la asignación de un código numérico de dos 








Ruta 1 = Ruta 10 (Caserío solo casas) 
 
Ruta 2 = Ruta 20 (Alrededores) 
 
Ruta 3 = Ruta 30 (Lotes – zona dispersa) 
 
 
Una vez dibujadas las rutas sobre el plano, se realizó el recorrido, para comprobar 
su eficiencia, observar en donde inician y terminan y hacer las anotaciones que 
modifiquen su diseño, porque la ruta es demasiado larga o contempla algún tipo de 
obstáculo no considerado; pues estos problemas se deben solucionar en ese momento y 
no durante la recolección de la información. 
 
 




Una vez terminada la identificación de rutas y se ha verificado la eficiencia de la 
ruta y demarcado cada vivienda, se asignó el número secuencial de localización del 
usuario (de cuatro dígitos numerados de cinco en cinco con el fin de incluir nuevos 

























Con base en el anterior procedimiento, se elaboraron los autoadhesivos para el proceso de 

























Ilustración 11 Formato de autoadhesivo identificación de predios 
 
Paralelo a esta actividad se desarrolló la gestión social en la comunidad, en donde se 
encontraron aspectos muy importantes tales como, aspectos sociales, económicos, éticos-




a la población de la vereda Cañas Bravas del sector Bocas del Ele, del mismo modo recoge 
 
aspectos socioeconómicos, que nos ayudaron a entender un poco más el comportamiento 
 
de  esta  comunidad  tan  aislada  del  territorio,  un  territorio  que  aún  no  está  definido 
 





Dentro del censo de la población, pudimos identificar que son 47 usuarios, con un 
aproximado entre 3 personas por vivienda, en total son 129 personas y 120 niños 
flotantes de la Institución el Transito, de igual manera dentro del tipo de servicio que se 
presta, están 6 predios oficiales, entre escuela, iglesias, puesto de salud; 9 comerciales 
entre tiendas y restaurantes, y 32 residenciales. 
 






Se pudo determinar que el número de viviendas que no cuentan con el 
servicio de acueducto y alcantarillado es de cuarenta y uno (41) en total. 
 
Para conocer el Formato de Catastro de Usuario y encuesta ver (Anexo C)  
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4.7.  Estudios 
 
4.7.1. Prueba de bombeo. 
 
 
Se realizó la prueba de bombeo durante 38 horas en el pozo profundo construido 
por Corporinoquia, el cual se encuentra localizado a un costado del tanque de 
almacenamiento ubicado dentro de las instalaciones de la Institución Educativa El 
Transito a unas coordenadas de N: 06°42´17.0”; W. 071°02´58.8”. Dicha prueba se 
realizó con el propósito identificar las características hidrogeológicas del pozo. El agua 
producto de esta actividad se bombeo hacia el tanque elevado que se encuentra dentro de 
la institución donde se realizó la prueba, encontrando que se hace necesario demoler esta 
estructura como prevención a un posible colapso de la misma por encontrase en mal 
estado estructural, colocando así en riesgo la vida de las personas que allí habitan en 
























Fotografía 5 Prueba de bombeo P-02  
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De la prueba anterior se pudo determinar que el afluente subterráneo que irriga 
en la zona de influencia del proyecto arroja una capacidad de 5 litros por segundo, 
deduciendo así que cuenta con la capacidad suficiente para ser utilizado en un proyecto 
de soluciones individuales de acueducto. 
 









Se realizaron cuatro (04) sondeos geotécnicos que se realizaron a quince 
(15) metros de profundidad. 
 
La localización de los sondeos geotécnicos se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2 Localización sondeos geotécnicos 
 
Sondeo Coordenada Norte Coordenada Este msnm 
SG 1 1233144.71 1003165.43 132.1 
SG 2 1233142.80 1003180.28 131.9 
SG 3 1233162.14 1003180.82 131.9 
SG 4 1233188.91 1003241.31 131.6 
 
 
Con el fin de determinar detalladamente el comportamiento mecánico y las 
propiedades físicas mecánica de los suelos del Sector Bocas del Ele, y así obtener los 
parámetros geotécnicos necesarios para los diferentes diseños geotécnicos, estructurales e 
hidráulicos. 
 
Para conocer los resultados de estudio geotécnico ver (Anexo E)  
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Se realizaron tres (03) sondeos eléctricos verticales distribuidos equitativamente 
sobre el sector Bocas del Ele, con el fin de identificar las características eléctricas del 






















A las muestras tomadas en campo, se le efectuaron las pruebas apropiadas a fin de 
establecer las propiedades físicas y mecánicas de los suelos encontrados, tales como: 
 
 Clasificación: Limites de Atterberg, lavado sobre el tamiz No. 200, granulometría.
 Propiedades “In Situ”: Humedad natural, peso unitario (sobre muestras 
alteradas del ensayo SPT).

 Resistencia: Ensayo de penetración estándar SPT. 
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Adicionalmente  los  parámetros  de  resistencia y  deformabilidad  del  subsuelo  se 
 
determinaron con base en las correlaciones establecidas para los módulos de elasticidad y 
 

























Ilustración 12 Resultados de laboratorio estudio geotécnico 
 








Se realizó la toma de dos (2) muestras de agua cruda, un sobre del río Ele y la otra 
del pozo subterráneo construido por Corporinoquia (P-02). Para ello, se tuvo en cuenta 
el protocolo de toma de muestra establecido y se diligencio la cadena de custodia del 
laboratorio encargado del análisis de los respectivos parámetros físicos, químicos y 




Las muestras fueron entregadas al laboratorio y estamos en espera de 


















Fotografía 7 Toma de muestra agua cruda 
 






4.8.1. Diseños hidráulicos. 
 
4.8.1.1. Selección de la alternativa por captación de agua subterránea. 
 
 
Dado que la topografía no favorece la captación de agua desde una fuente 
superficial para ser conducida por gravedad hasta la vivienda, se requiere subir el agua 
hasta el tanque de almacenamiento para consumo diario, para luego suplir por gravedad 
las necesidades de la vivienda y para ello es necesario utilizar equipos mecánicos o 









Los equipos de tipo convencional más difundidos o utilizados en la región son las 
bombas centrifugas que son accionadas por un motor rotatorio eléctrico o de gasolina, el 
primero aprovecha la energía eléctrica para impulsar la bomba centrifuga a la cual están 































Bomba manual Cabezal 
 
Ilustración 13 bomba manual para extracción de agua subterránea en vivienda rural dispersa 
 
 
Por otra parte, están las bombas manuales las cuales son en su gran mayoría del 
tipo aspirantes e impelentes. Son bombas de desplazamiento que utilizan un pistón que se 




alternativo de este elemento llamado también émbolo. Existen numerosas aplicaciones en 
 
el  mercado,  sin  embargo,  mediante  la  aplicación  de  tecnologías  apropiadas  se  han 
 
desarrollado equipo de manufactura casera para elevación del agua o equipos de bajo costo 
 
de operación porque no están supeditados al consumo de energía convencionales y por lo 
 
tanto  son  compactibles  con  las  condiciones  sociales,  culturales  y  económicas  de  la 
 





En la zona rural del departamento existen viviendas donde se extrae el agua de 
pozos o aljibes con bombas manuales. Para el accionamiento de las bombas manuales se 
pueden conseguir en el comercio o fabricadas en talleres de la región 
 
 
Diseño del sistema de bombeo 
 
Se pretende diseñar una bomba horizontal, resistente a la corrosión producida por 
el óxido de hierro presente en las aguas subterráneas. 
 
 
Caudal de diseño 
 
Dotación = 100 litros/hte/día 
 
Densidad de población = 5 habitantes/viví 
 
Volumen diario = 100 lps x 5 personas x vivienda = 
 
500 litros /día + 5% pérdidas de aducción = 525 litros/día. 
 
Se pretende bombear el caudal en una hora = 
 
525 litros/día/ 3600seg = 0.146 litros/seg = 2.31 gal/min  
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Caudal = 0.146 LPS = 2.31 gal/min 
 
Altura promedio sobre nivel del mar = 190 m.s.n.m. 
 
Temperatura del agua = 25 ºC 
Tubería = PVC-P 
C = 150 
 
A = Área tubería de diámetro 1” = 0.506 x 10-3 m2 
 
N = Número de bombas = 1 
 
Altura de lámina de agua ≈ 15 m 
 





Tubería de impulsión 
 
La máxima velocidad especificada para ésta tubería es de 1.5 m/s, la cual permite 
controlar el golpe de ariete que se pueda presentar en el sistema de bombeo. 
 





V = Q / A 
 
De donde tenemos que: 
 
V = Velocidad (m/s) 
 
Q = Caudal (m3/s) 
 
A = Área (m
2












V = 0.3 m/s < 1.5 m/s 
 





Cálculo de altura dinámica de elevación 
 
 
Altura estática 15.0 m 
Tubería de succión  
 




1 Válvula de pie con coladera Ø 1” 
 
L.E. = 4.49 m 
 
4 Codo radio corto Ø 1” 4x0.37m 
 
L.E.= 1.48 m 
 
1 Entrada de borda 
 




L.E. = 0.11 m 
 


























1 Válvula de retención horizontal 
 




L.E. = 0.20 m 
 
1 Válvula de cortina abierta 
 
L.E. = 0.13 m 
 
5 Codo radio corto 5*0.62 m 
 




L.E.= 0.54 m 
 
Tubería tramo recto 
 












= 0.0045 m/m 
Pérdidas en la Impulsión = 0.0045*(11.43)  
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H máx. Bomba = 20.0 m > 15.15 m cumple o.k. 
 
Cálculo de la potencia de la bomba: 
 




n= eficiencia = 0.65 
 
P = 0.146 x 15.15/(0.65x76) = 0.04 HP, se asume la bomba con la mínima potencia 1.0 
HP Potencia del motor 
 
Se recomienda que la potencia del motor sea mayor entre 1.15 y 1.20 veces la potencia de 
la bomba. 
 
Pm = 1.2 x 1.0 HP 
 
Pm = 1.2 HP 
 
Selección de las bombas 
 
Se consulta con los diferentes catálogos de las bombas con los siguientes datos: 
 
Características de la bomba  
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• Equipos de Bombeo: 
 
Tabla 3 Características de las bombas 
 
Parámetro Unidad Valor / Descripción 
   
Marca  Gourdes, 
   
Cantidad** unidad 1 
   
Caudal L/s 1.25 
   
Cabeza ms 20 
   
Potencia al eje HP 1.0 
   
Motor GOULDS Un. 1 fase 3500 RPM, 110V; 60Hz 
   
Diámetro salida Pulg. 1 

































Ilustración 14 Esquema de perforación de pozo manual (Puntillo)  
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Son  perforaciones  verticales  de  pequeño  diámetro  que  se  hacen  en  el  suelo 
 
atravesando diferentes estratos geológicos entre los cuales puede haber acuíferos o no, se 
 
hace con base a muestras que se van extrayendo. Existen métodos mecanizados y manuales 
 
para perforar. Existen diversos métodos de perforación manual, la mayoría de los cuales 
 
son por percusión. 
 
El procedimiento recomendado combina al mismo tiempo las técnicas de rotación 
y percusión, donde el origen de la fuerza motriz es la fuerza humana de los operadores o 
perforadores, con ayuda de una torre de 3 patas dotada con una polea en la cúspide, se 
levantan y se dejan caer libremente barras de perforación que llevan una broca en un 
apunta, que después de quedar enterradas en el suelo, se giran manualmente en el sentido 
de las manecillas de reloj y de esta mera se va extrayendo el material rocoso por abrasión 
del mismo. 
 
Este sistema artesanal de perforación se utiliza en la región, permitiendo acceder a 
fuentes hídricas subterráneas de una manera simple y económica. 
 
Ver anexo “Guía RAS 007 Perforación manual de pozos profundos de pequeño 
diámetro publicado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria de Salud OPS”. 
 
 
Tratamiento de agua subterránea con contenidos de hierro y manganeso Pequeñas 
cantidades de hierro por lo regular se encuentran en el agua debido a la gran cantidad de 
hierro presente en la tierra y porque el agua corrosiva recoge hierro de las tuberías. La 
ropa lavada en agua que contiene exceso de hierro se puede manchar un color marrón. El 




por el hierro. El manganeso produce un color marrón en ropa lavada, dejando partículas 
negras en accesorios de plomería como con hierro, afecta el sabor de bebidas, incluyendo 
el café y té. 
 
El agua de pozo del grifo, regularmente es transparente e inodora. Sin embargo, 
cuando el agua conteniendo hierro disuelto se le permite permanecer en un recipiente de 
cocinar o hace contacto con un lavamanos o bañera, el hierro se mezcla con el oxígeno 
del aire y forma estas partículas rojizas marrones (comúnmente llamadas óxido) 
Manganeso forma partículas marrones-negras. Estas impurezas pueden dar un sabor 
metálico al agua o a los alimentos. 
 
 
Las manchas de óxido o marrones en los artefactos de plomería, telas, platos y 
utensilios no se pueden quitar con jabón o detergente. Blanqueadores y formadores de 
alcalino (regularmente fosfato de sodio) pueden empeorar las manchas. 
 
 
Diseño de los sistemas de potabilización y almacenamiento de agua, mediante el 
proceso oxidación - adsorción en continuo para la remoción de hierro y manganeso en 
viviendas rurales dispersas. 
 
 
Se ha desarrollado una innovadora tecnología para remover el hierro (Fe) y el 
manganeso (Mn) que se encuentran en forma disuelta en fuentes de abastecimiento 
subterráneas, tales elementos, al oxidarse por la acción del cloro y por el oxígeno del aire 




ocasionando principalmente rechazo de los consumidores, especialmente porque manchan 
 
la ropa y los artefactos sanitarios y producen diversos problemas operativos en las redes de 
 
distribución y al sistema de bombeo por el arrastre de los óxidos depositados en el interior 
 





La tecnología consiste en la combinación de tres procesos que se llevan a cabo en 
un simple sistema de filtración, el cual se utiliza un medio rocoso natural como medio de 
contacto. Los cuales son: la oxidación del hierro, la adsorción a través del medio filtrante 
y la remoción de los óxidos de hierro retenidos, con un proceso de retro lavado. Esta 
tecnología presenta diversos aspectos positivos, tales como: 
 
Largas carreras de operación debido a que el proceso de adsorción y filtración 
genera pocas pérdidas de carga. 
 
El proceso se regenera continuamente con la aplicación de cloro, por lo tanto no 
requiere adicionar otras sustancias químicas. 
 
La construcción o la instalación de un tanque de reserva o almacenamiento de 
agua tratada, permite tener una capacidad de almacenamiento de agua potable 
suficiente para la demanda diaria de la unidad sanitaria. 
 
Bajos costos operativos y de mantenimiento comparados son otros sistemas 
convencionales de tratamiento. 
 





Solamente se requiere una bomba horizontal para operar todo el sistema de 
succión e impulsión del agua cruda y aplicación del cloro 
 
La altura del tanque de almacenamiento de agua tratada garantiza una cabeza de 
presión suficiente para el funcionamiento adecuado de los artefactos sanitarios. 
 
Se tienen seguridad para riesgos eléctricos, porque las bombas, tableros eléctricos 
y equipos de cloración están guardados dentro de una caseta completamente 
cerrada, que evita que los niños y personas extrañas tenga contacto que estos 
elementos. 
 
Eficiente tratamiento de remoción del hierro y manganeso y la desinfección de 
patógenos. 
 
 Diseño hidráulico del sistema de tratamiento
 
 
Las soluciones de tratamiento del agua para hacerlas aptas para consumo humano 
dirigidas principalmente a la remoción de hierro y manganeso presentes en el agua cruda 
de los pozos o puntillos de las viviendas dispersas de la zona rural del municipio 
 
 Caudal de diseño
 
 








 Tabla 4 Cálculo para aguas con un contenido de hierro > 0.3 ≤ 1.0 mg/L  
         
Caudal Velocidad Area filtro Capas  Etapas    
m3/h m/h m2 N°  N°    
0.526 6.0 0.088 3 2    




 Medio Altura Medio 
Altura capas Area tanque  Filtrante capas 1a. Filtrante 
Cilindro Tanque  real  1a. etapa Etapa 2a. etapa 2a. Etapa       
         
m m m2 m/h  Pulg m Pulg m 
0.63 0.87 0.312 1.69 1/2-1/4 0.5 1/4-1/8 0.5 
    3/4-1/2 0.15 1/2-1/4 0.15 







  Tabla 5 Cálculo para aguas con un contenido de hierro >1.0 ≤ 3.0 mg/L  
          
Caudal Velocidad Area filtro Capas Etapas      
m3/h m/h m2 N° N°      
0.526 5.0 0.105 3 3      




Medio Altura Medio 
Altura capas Medio Filtrante Altura capas Area tanque Filtrante capas 1a. Filtrante 
Cilindro Tanque  real 
1a. etapa Etapa 2a. etapa 
2a. Etapa 3a. etapa 3a. Etapa 
       
m m m2 m/h Pulg m Pulg m Pulg m 
0.63 0.87 0.312 1.69 1/2-1/4 0.5 1/4-1/8 0.5 1/16-1/8 0.5 
    3/4-1/2 0.15 1/2-1/4 0.15 1/8-1/4 0.1 
    1-3/4 0.15 3/4-1/2 0.15 1/4-1/2 0.1 




Tabla 6 Cálculo para aguas con un contenido de hierro >3.0 ≤ 5.0 mg/L 
 
 
 Velocidad Area filtro Capas Etapas        
m3/h m/h m2 N° N°        
0.526 3.5 0.150 3 4        




Medio Altura Medio 
Altura capas Medio Filtrante Altura capas 
Medio 
Altura capas Area tanque Filtrante capas 1a. Filtrante Filtrante 
Cilindro Tanque  real 1a. etapa Etapa 2a. etapa 2a. Etapa 3a. etapa 3a. Etapa 4a. etapa 4a. Etapa 
m m m2 m/h Pulg m Pulg m Pulg m Pulg m 
0.63 0.87 0.312 1.69 1/2-1/4 0.5 1/4-1/8 0.5 1/16-1/8 0.5 1/16-1/8 0.5 
    3/4-1/2 0.15 1/2-1/4 0.15 1/8-1/4 0.1 1/8-1/4 0.1 
    1-3/4 0.15 3/4-1/2 0.15 1/4-1/2 0.1 1/4-1/2 0.1 







  Tabla 7 Cálculo para aguas con un contenido de hierro >5.0 ≤ 7.0 mg/L    
              
Caudal Velocidad Area filtro Capas Etapas          
m3/h m/h m2 N° N°          
0.526 2.0 0.263 3 5          




Medio Altura Medio 




Altura capas Area tanque Filtrante capas 1a. Filtrante Filtrante Filtrante 
Cilindro Tanque  real 1a. etapa Etapa 2a. etapa 2a. Etapa 3a. etapa 3a. Etapa 4a. etapa 4a. Etapa 5a. etapa 5a. Etapa 
m m m
2 
m/h Pulg m Pulg m Pulg m Pulg m Pulg m 
0.63 0.87 0.312 1.69 1/2-1/4 0.47 1/4-1/8 0.47 1/16-1/8 0.57 1/16-1/8 0.57 1/16-1/8 0.57 
    3/4-1/2 0.2 1/2-1/4 0.2 1/8-1/4 0.1 1/8-1/4 0.1 1/8-1/4 0.1 
    1-3/4 0.2 3/4-1/2 0.2 1/4-1/2 0.1 1/4-1/2 0.1 1/4-1/2 0.1 
        1/2-3/4 0.1 1/2-3/4 0.1 1/2-3/4 0.1  
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  Tabla 8 Cálculo para aguas con un contenido de hierro >7.0 ≤ 10.0 mg/L     
              
Caudal Velocidad Area filtro Capas Etapas          
m3/h m/h m
2 N° N°          
0.526 2.0 0.263 3 5          




Medio Altura Medio 




Altura capas Area tanque Filtrante capas 1a. Filtrante Filtrante Filtrante 
Cilindro Tanque  real 1a. etapa Etapa 2a. etapa 2a. Etapa 3a. etapa 3a. Etapa 4a. etapa 4a. Etapa 5a. etapa 5a. Etapa 
m m m
2 
m/h Pulg m Pulg m Pulg m Pulg m Pulg m 
0.63 0.87 0.312 1.69 1/2-1/4 0.5 1/4-1/8 0.5 1/16-1/8 0.5 1/16-1/8 0.5 1/16-1/8 0.5 
    3/4-1/2 0.15 1/2-1/4 0.15 1/8-1/4 0.1 1/8-1/4 0.1 1/8-1/4 0.1 
    1-3/4 0.15 3/4-1/2 0.15 1/4-1/2 0.1 1/4-1/2 0.1 1/4-1/2 0.1 
        1/2-3/4 0.1 1/2-3/4 0.1 1/2-3/4 0.1  
 
 
4.8.1.3. Selección de Alternativa de tratamiento de agua residuales. 
 
 
De lo anterior podemos concluir que para el caso de los resultados de las pruebas 
realizadas en el sector de bocas del Ele nuestro resultado arrojo concentraciones cuyo 
contenido de hierro se encuentra dentro del rango >0.3 ≤ 1.0 mg/L por lo que se tomara la 
alternativa descrita en la tabla número uno. 
 
Se requiere construir unidades sanitarias básicas con un sistema de tratamiento 
para la remoción del hierro y manganeso. Para esta concentración el sistema integral de 
tratamiento está compuesto principalmente por un clorador de pastillas en la línea de 
impulsión, una bandeja o torre de aireación, un tanque de regulador de caudal , 2 filtros y 
un tanque de reserva o de almacenamiento suficiente para garantizar la continuidad del 
servicio. 
 
Los de talles de construcción y diseño se podrán ver en el anexo 3.  
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4.8.2. Diseños Sanitarios 
 
A continuación, se ofrecen opciones tecnológicas para para el tratamiento 











Cantidad de agua utilizada. La cantidad del agua disponible para la descarga es como 
el punto de partida para la identificación de la solución más apropiada, para la cual 
utilizaremos los datos anteriores de consumos típicos de la región y que a continuación se 
transcriben en la siguiente tabla: 
 
 





  Consumo típico  
   
(litros/hab/dia) 
 
     
 Lavado de ropa 25  
 Aseo personal 20  
 Descarga sanitario de bajo consumo 18  
 Cocina 25  




bebedero de animales 
 
    
 Total 100   
 
Las opciones tecnológicas de saneamiento básico en las viviendas rurales dispersas 
 
están compuestas  principalmente por  las  que  requieren agua  como transporte de  las  
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excretas y aquellas que no lo requieran. Generalmente las que requieren muy poca cantidad 
 
de agua o no la necesitan realizan la disposición de los desechos fisiológicos en letrina, 
 
mientras que aquellas viviendas rurales dispersas que tienen agua suficiente a través de 
 




Fuentes subterráneas de abastecimiento de agua. Otro factor técnico a tener en 
cuenta en la selección de la tecnología de disposición de excretas y aguas servidas a nivel 
individual es el uso de fuentes subterráneas de abastecimiento de agua en el sitio, siendo 
los aljibes, pozos o puntillos artesanales sin protección los expuestos a la contaminación 
en comparación con los pozos profundos, normalmente se recomienda una distancia 
mínima de 25 metros entre el pozo o puntillo y la letrina o pozo de absorción o campo de 
infiltración de un sistema séptico 
 
 
Densidad poblacional. La menor o mayor densidad de viviendas en el área rural 
dispersa que se vaya atender con una solución individual de saneamiento básico será el 
tamaño del sistema de tratamiento (una letrina o sistema séptico por vivienda o un 
sistema séptico para un grupo pequeño de viviendas). 
 
 
Facilidad de mantenimiento. El uso de letrinas tradicionales o los tanques 
sépticos requieren bombas o equipos y áreas para la disposición periódica de los lodos 




Tipo de suelo Independiente del tipo de solución que se adopte es importante 
 
determinar el tipo de suelo donde se va construir el sistema de tratamiento, de modo que 
 
se garantice la estabilidad de la obra. 
 
Para una obra simple como una letrina o sistema séptico pequeño en una finca, es 
suficiente la descripción sencilla del suelo en términos de arcilloso, limoso, 
 
arenoso areno arcilloso, si contiene conglomerados o rocas trituradas etc. Y una 
apreciación de su grado de humedad. 
 
 
Topografía del terreno. Es importante tener en cuenta la topografía del terreno, 
especialmente para los sistemas sépticos, determinar la ubicación del tanque con relación 
a la vivienda, a tuberías, aljibes, puntillos y cuezos de agua superficiales (ríos, quebradas, 
reservorios, etc.). También como ayuda para la disposición y diseño de los campos de 
infiltración o pozos de absorción, por, ejemplo si el terreno es pendiente se recomienda el 
uso de zanjas siguiendo las curvas de nivel. 
 
 
A continuación, se transcriben los datos de las distancias mínimas de sus componentes: 
 
Tabla 10 Distancia mínima de un sistema de tratamiento de aguas residuales a fuentes de agua o vivienda  
 
    Distancia mínima en metros       
 Tipo de sistema   
Vivienda 
  Tubería de   Curso   Pozo de  







            
 Tanque séptico -  3  -  15  
 Campo de infiltración 6  15  10  25  
 Pozo de absorción 6  10  15  25  




El tanque séptico y el campo de infiltración deberán estar ubicados aguas debajo de 
 
la captación del agua cuando se trate de pozos de agua cuyos niveles estáticos estén a menos 
 





Permeabilidad del suelo.  La  permeabilidad  del  suelo  es  determinante  en  la 
 
escogencia del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
 
excretas humanas como solución descentralizada en la zona rural. Para lo cual se debe 
hacer una prueba de infiltración con el fin de clasificar el tipo de suelo y según los 
resultados de ésta determinar el grado de permeabilidad rápida, media o lenta. 
 
 
  Tabla 11 Clase de terreno según tiempo de infiltración 
      
 
Clase de terreno 
  Tiempo de infiltración para el descenso  
   
de 1 cm 
 
     
 Rápido   De 0 a 4 minutos 
 Medio   De 4-8 minutos 
 Lento   De 8 a 12 minutos 
 
 
Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de infiltración con tiempo 
mayores a 12 minutos (bastante impermeable), no se considera apto para la disposición 
de los efluentes de los sistemas sépticos en el terreno, debiéndose proyectar otro sistema. 
 
 
Nivel freático. Si el nivel freático es alto menos de 1,5 metros de profundidad es 
posible que no sea viable infiltrar en el terreno los efluentes de los sistemas sépticos. Por 




sobre el terreno el sistema séptico más filtros Fito pedológicos antes de disponer una fuente 
 





Zonas inundables. En aquellas zonas en donde los niveles de agua subterráneos 
son altos o los terrenos son inundables, las letrinas tradicionales obligatoriamente deben 
ser elevadas, es decir deben ser colocadas por encima de nivel del suelo. 
 
 
Disponibilidad de terreno. Para la aplicación de sistemas sépticos en el sitio de 
origen para viviendas rurales dispersas, se requiere que el predio disponga de suficiente 
área para que estos sean técnicamente factibles. 
 
No se puede optar por soluciones a través de sistemas sépticos en terrenos menores de 
2500 m
2
 sin aprobación de la autoridad sanitaria y ambiental competentes. Si no hay 
suficiente disponibilidad de terreno se tendrá que optar por soluciones multifamiliares o 




Los principales factores y características sociales más importantes para tener en 




Factor educativo la comunidad beneficiada debe identificar la solución de 
saneamiento que se seleccione como una necesidad sentida y además debe tener claridad de 




a nivel comparativo y sus limitaciones. Se requiere entonces capacitación en la 
 





Características de la población. La característica más importante de la población 
beneficiaria corresponde a una población rural dispersa, constituidas principalmente por 
fincas y viviendas dispersas separadas, entre otros por área cultivadas, prados, bosques, 
potreros carreteras y caminos. 
 
 
Tipo de servicio. Está representado por la caracterización expuesta en numeral 
anterior y además de la solución tecnológica y nivel de servicio que mejor se adecuen a las 
necesidades de la comunidad. Para nuestro caso aplica 2 niveles de servicio de servicio: 
 
 
1. Unifamiliar resuelve la atención de una vivienda 
 





Otros factores sociales. El aprovechamiento voluntario o tradicional de los 
desechos fecales ayuda a definir la alternativa de solución, también es importante tener en 
cuenta el tipo de material que la población utiliza en la higiene personal. Pues estos 
influyen en la determinación del volumen del sistema de tratamiento, ya sea letrina pozo 









Los costos de inversión y mantenimiento limitan en gran medida la selección de la 
opción tecnológica y el nivel de servicio y puede influir a que la selección de un sistema 
de séptica en el sitio de origen, sea colectiva o individual 
 
 





Bajo cuando los ingresos familiares corresponden al salario mínimo mensual 
Medio corresponde a ingresos familiares equivalente al 1,5 % del salario mínimo 
mensual Alto cuando los ingresos familiares equivalen a 2 o más veces el salario mínimo 











En la tabla a continuación se presentan las soluciones individuales para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas y excretas humana en la zona rural 
 
 
de vivienda dispersa y las variables de decisión que en nuestro medio ayudaran a 




Tabla 12 Opciones de tratamiento in situ frente a variables de decisión 
 
 
OPCIONES    VARIABLES DE DECISIÓN    
TECNOLOGICAS 
         
Cantidad de Agua 
Disponibilidad de Terreno Permeabilidad del Suelo 
  
Muy baja DE 
  
Disponible Zona Compostaje     
capacidad 
TRATAMIENTO Menos de Más de Entre 500 y Más de 
 
No Inundable de las heces 
Permeable económica 
IN SITU 40 lppd 40 lppd 1000 m2 1000 m2 Permeable       
          
Tanque Séptico con 
No Si No Si Si Condición 1 No No No 
pre y postratamiento          
          
Tanque Séptico con          
pre y postratamiento No Si No Si Si Condición 1 Si No No 
elevado          
          
Letrinas de sello 
No Si No Si Si Si No No No 
hidráulico - LSH          
Letrinas de Pozo 
- - - - - - Si - No 
Elevado           
 




Cantidad de agua disponible: Se consideró como punto de partida para definir si la 
solución debe ser a través de un sistema séptico o de letrinas, la dotación de 40 
litros/persona-día. Con una disponibilidad de agua mayor se puede construir una unidad 
sanitaria con inodoro de flujo y descarga a un sistema séptico. Con una dotación menor la 
mejor solución es la de la letrina de hoyo seco en cualquiera de sus variedades. Para 
cualquiera de las dotaciones por encima o por debajo de 40 lppd, el tratamiento de las 
aguas grises es recomendable, aun cuando se opte por la solución de las letrinas, siempre 
y cuando haya disponibilidad de terreno y el suelo sea permeable. 
 
 
Disponibilidad de terreno: Hoy en día en la mayoría de los municipios, los planes de 




a lotes de menos de 10.000 m
2
  de superficie. Sin embargo, en muchos municipios se 
 
encuentran viviendas rurales en lotes de tamaño inferior, ya sea por el origen de su tradición 
 
(anterior a la Ley 388 de 1997) o porque son lotes destinados exclusivamente para vivienda 
 
campesina. En este caso la autoridad municipal que otorga las licencias de construcción o 
 
la que vigila la disposición sanitaria de los residuos líquidos de estas viviendas, debe tener 
 
en cuenta que para esos lotes pequeños de menos de 1000 m
2
  la única solución, si no 
 
disponen de un sistema de alcantarillado, son las letrinas de hoyo seco. 
 
Permeabilidad del Suelo: Los suelos permeables con suficiente capacidad de absorción, 
permiten viabilizar las soluciones de tipo húmedo como son las letrinas con sello 
hidráulico, los tanques sépticos con campos de infiltración y la disposición de aguas 
grises en campos de infiltración, estando sometidas desde luego a las restricciones de 
distancia y profundidad establecidas cuando en sus proximidades hay aljibes o pozos para 
extraer agua subterránea para consumo humano. 
 
 
Zona Inundable: Las zonas inundables afectan sustancialmente la selección de 
cualquiera de las opciones tecnológicas, obligando prácticamente a que la única solución 
sea la letrina con pozo elevado o a desarrollar la solución, colocándola siempre por 
encima del nivel de inundación, si hay espacio para ello. 
 
 
Compostaje de las Heces: Independientemente de la disponibilidad del agua, las 
letrinas aboneras se constituyen en una opción tecnológica en donde el aprovechamiento 




en cuenta todas las previsiones de tiempo y secado para eliminar los organismos patógenos 
 





Capacidad Económica: Teniendo en cuenta las condiciones económicas, para 
familias con ingresos bajos equiparables al salario mínimo mensual, la solución más 
adecuada son las letrinas de hoyo seco, ojalá con ventilación. Esto no quiere decir que no 
puedan aspirar a, si tienen agua suficiente, un sistema séptico si se cumplen las 
condiciones sanitarias para su construcción. 
 
 
Capacidad Económica: Teniendo en cuenta las condiciones económicas, para 
familias con ingresos bajos equiparables al salario mínimo mensual, la solución más 















Son una combinación de aguas grises (llamadas también jabonosas) y las aguas con 
 
excretas de una vivienda. 
 
Aguas grises  
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Son aquellas provenientes de los lavamanos, ducha, lavaplatos y el lavadero de ropa 
 
de la vivienda, contienen jabón, algunos residuos grasos de la cocina, más los que provienen 
de la higiene personal (baño corporal y las manos) y el lavado de ropa. Por principio, las 
aguas grises contienen muy pocos microorganismos patógenos y el contenido orgánico es 
mucho menor que el de las aguas residuales, se descomponen más rápidamente que estas 
últimas, por lo tanto, la cantidad de oxigeno recogida para la descomposición del contenido 
orgánico de las aguas grises es mucho menor que las aguas residuales. 
 
 
Siempre que el tamaño y la topografía del terreno circundante a la vivienda rural 
lo permita y basados estudios previos, en lo posible separar las aguas grises de las negras 
con el fin de aprovechar las primeras y disminuir el volumen de tratamiento séptico. 
 
Las aguas grises se pueden aprovechar para regar plantas, pues contienen pequeñas 
cantidades de nutrientes y materia orgánica. 
 
Tabla 13 Tratamiento y disposición de las aguas grises  
 
 
 BENEFICIOS DE   
LIMITACIONES AL USO DE 
 
 
APROVECHAMIENTO DE LAS 
   





   
     
    Adecuación de la instalación 
 Menor uso de aguas naturales  hidrosanitario en las viviendas ya 
    construidas 
 
Menor caudal a tratar en tanques sépticos 
 Insuficiente disponibilidad de espacio 
  
para el aprovechamiento o tratamiento     
 Menor descarga orgánica a las fuentes  
Topografía no apropiada  
superficiales 
 
    
 Recarga de los acuíferos  Suelo no apropiado 
 
Crecimiento de plantas aprovechables 
 Incompatibilidad del suelo con 
  
detergentes no biodegradables      
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Recuperación de nutrientes para el suelo Baja relación costo beneficio 
Menor posibilidad de saturación y rebose  
de tanques sépticos  
 
 
Normalmente las aguas grises no constituyen un riesgo para la salud de la 
población y tampoco tienen mal olor inmediatamente de ser descargadas. La materia 
presente en estas aguas aporta nutrientes y micronutrientes que son aprovechados por las 
plantas y cultivos. Sin embargo, si se recogen en un recipiente, consumirán rápidamente 
el oxígeno, entran en descomposición anaeróbica y una vez se alcancen, el estado séptico 
va a producir mal olor como cualquier agua residual. Consecuentemente una clave del 
éxito del tratamiento de aguas grises reside en el inmediato proceso de reutilización antes 
de haber alcanzado el estado anaeróbico. 
 
 
El tratamiento más simple y apropiado consiste en introducir directamente aguas 
grises generadas en un entorno activo, altamente orgánico. 
 
Hay varias alternativas de tratamiento de las aguas grises, las cuales dependen del 
uso final que se pretende dar. Lo más importante es que las aguas grises deben ser 
sometidas a tratamiento previo para retener la grasa proveniente de la cocina. 
 
 
La infiltración en el terreno después del tratamiento previo en una trampa grasa, se 
conducen por una tubería perforada dispuesta parablemente en campos de oxidación, o a un 
pozo de absorción o infiltración, o un campo de cultivo para que allí se infiltre en el terreno 
mejorando los nutrientes del suelo (riego su superficial). Otra forma de infiltración de las 




tanque séptico, descargando las aguas grises en la caja de salida del tanque séptico o del 
 









Cocina, lavamanos, Trampa grasa Campo de Infiltración 
Lavadero, ducha      
       
       
       
       
        
 
Cocina, lavamanos, Trampa grasa Pozo de absorción 
Lavadero, ducha        
         
         
         
         
         
         





Campo de cultivo  
Lavadero, ducha  
Ilustración 15 Esquema del sistema de disposición de aguas grises en vivienda rural dispersa 
 
 
En humedales artificiales. Llamados también filtros biológicos, que consisten en 
jardineras impermeables donde se siembran plantas de pantano, las cuales se nutren de 
los fosfatos presentes en los detergentes y la materia orgánica, permitiendo la 










































Ilustración 16 Esquema de humedal artificial 
 
 





Los sistemas sépticos llamados los sistemas de disposición de aguas residuales 
domesticas in situ, son fuente de nitrógeno, fosforo, materia orgánica y microorganismos. En 
su mayoría son nutrientes que fueron tomados de la tierra en la producción de alimentos y al 




Un sistema séptico completo garantizará que el agua cumpla con los parámetros de calidad 
 
establecidos en las normas ambientales y está constituido principalmente por cinco 5 
 





Manejo adecuado del agua usada en la vivienda 
 
Pretratamiento con trampa grasas 
 
Tratamiento primario el cual se lleva a cabo en uno o dos tanques sépticos en 
serie Tratamiento secundario a través de un filtro anaeróbico de flujo ascendente 
 
Tratamiento terciario, que puede ser a través de la disposición final en el subsuelo 
del efluente del tratamiento anaeróbico anterior o mediante un filtro biológico o humedal 
artificial antes de descargar a un cuerpo superficial o subterráneo. 
 
  








2 PRE-TRATAMIENTO  





TRATAMIENTO PRIMARIO  





TRATAMIENTO SECUNDARIO 3 
(Metalogénesis)  




TRATAMIENTO TERCIARIO  
(Depuración, Eliminación de N, P)  






(Campo abierto, fuente o  

































Ilustración 17 Diagrama de flujo del sistema séptico completo de tratamiento de aguas residuales domésticas en 
viviendas rurales dispersas  
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Para que estas tecnologías alternativas de saneamiento, los sistemas sépticos, sean 
eficientes y seguros, se requiere necesariamente condiciones de uso más restrictivas que el 
alcantarillado convencional, lo cual implica un cambio en los hábitos del uso del agua y 
prácticas de aseo personal y doméstico de los usuarios. Es necesario darles instrucciones 
sobre el uso adecuado del aparato sanitario, evitando arrojar ácidos, químicos, excedentes de 
fumigación, hidrocarburos y solventes como el thiner que eliminan las bacterias necesarias 
para la degradación de la materia orgánica. Toallas sanitarias, papeles, los materiales no 


















































Ilustración 19 Planta y perfil de trampa grasas en vivienda rural dispersa  
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Son tanques de flotación, donde la grasa sube a la superficie y es retenida 
mientras el agua clarificada ingresa por la parte inferior. El funcionamiento es hidráulico, 
la función principal de la trampa de grasas, es evitar que las grasas y jabones disminuyan 
la eficiencia de las etapas siguientes de tratamiento. 
 
 
Las aguas residuales provenientes de la vivienda rural dispersa, suelen tener grasa 
y jabón, que de no ser retenidas puede llegar al tanque séptico, luego al filtro anaeróbico 
y al campo de infiltración y van a interferir con el proceso de descomposición biológica, 
al obstruir los poros de los medios filtrantes y hacer que los tanques sépticos fallen antes 
de tiempo, por la acumulación de grasa, también de impedirse el ingreso de agua caliente 
por la trampa de grasas, pues el calor diluye y permite que atraviesen la trampa de grasas, 
sin ser retenidos por la misma. 
 





Las trampas grasas deben ubicarse próximo a los lavaplatos y lavarropas que 
descarguen desechos grasosos y jabonosos, y por ningún motivo debe ingresar aguas 
negras provenientes de los inodoros. 
 





Las trampas de grasa pueden ser construidas en ladrillo o concreto, prefabricadas en 
 










El volumen de la trampa de grasa se calculará para un periodo de retención entre 
2.5 - 3 minutos. 
 
La relación ancha: largo del área superficial de la trampa de grasa deberá estar 
comprendida entre 2:1 a 3:2 
 
La profundidad no deberá ser menor a 0.80m 
 
La entrada del efluente se hará por medio de un codo de 90° y un diámetro de 75 mm 
(3”). La salida del efluente será por medio de una tee con diámetro de 75 mm (3”) 
 
La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 0.15 m por debajo del 
nivel del líquido. 
 
 
La diferencia del nivel entre la tubería de ingreso y la salida deberá ser no menor 
de 0,05m 
 
La parte superior del dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para ventilación de 
no más de 0.05 m por debajo de la losa del techo. 
 
La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 0.075m ni más de 




El espacio libre entre el nivel del agua y la parte inferior de la tapa deberá tener como 
 





La trampa de grasa deberá ser de forma tronco cónica o piramidal invertida con la 
pared del lado de la salida del efluente vertical. El área horizontal de la base deberá ser 
por lo menos de 0.25x0.25m por lado o de 0.25m de diámetro. Y el lado inclinado deberá 
tener una pendiente de 45° a 60° con respecto a la horizontal 
 
A continuación, se relacionan los caudales y capacidades de retención y los tiempos de 




Tabla 14 Capacidad del trampa grasas según el caudal y la capacidad de retención 
 
 
      
Caudal 
  Capacidad de    Capacidad  
 
Tipo de afluente 
    
retención 
   
recomendada 
 
   
(l/min) 
      
        
(Kg.) 
   
(Lts.) 
 
             
 Habitación sencilla 72  18     190    
 Habiatacion doble 92  23     240    
 Dos habitaciones 92  23     240    
 sencillas               
 Dos habitaciones 128  32     330    
 dobles               
      Tabla 15 Tiempos de retención hidráulica       
          
   Tiempo de retención    Caudal de entrada   
   (minutos)       (L/seg)       
  3       2-9        
               
  4       10-19        
                
  5        más       
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El tanque séptico es el componente principal de un sistema séptico para el 
tratamiento de las aguas residuales de las viviendas rurales dispersas, de un conjunto de 
viviendas rurales nucleadas, o de establecimientos ubicados en zonas rurales que no 
cuenta con servicio de alcantarillado. 
 
 
Estas aguas residuales pueden provenir exclusivamente de los inodoros con 
descarga hidráulica o incluir aguas grises generadas en las duchas, lavamanos, lavaderos 
de ropa y lavaplatos 
 
 
El tratamiento que se desarrolla dentro del tanque séptico es biológico. Allí las aguas 
residuales domésticas son sometidas a descomposición por procesos naturales y 
microbiológicos en un ambiente ausente de aire. Los microorganismos que están presentes en 
este proceso de descomposición pertenecen al grupo de baterías anaeróbicas porque se 
desarrollan en ausencia de oxígeno, al ser este tanque un recipiente hermético con el fondo, 
paredes y la tapa impermeables. Este tratamiento anaeróbico se llama también séptico y de 
ahí nombre del tanque. Durante la descomposición se producen lodos que se sedimentan en el 
fondo del tanque, y gas que ascenderá constantemente en forma de burbujas a la superficie, 
arrastrando partículas livianas que flotan formando una capa de natas. 
 
Generalmente los tanques sépticos son subterráneos y según su geometría pueden ser 




Los tanques sépticos se construyen en sitio en mampostería, en concreto simple o 
 
reforzado, o pueden ser adquiridos en el comercio prefabricados en plástico. 
 
El efluente del tanque no debe ser dispuesto directamente en el suelo y mucho menos a 
un cuerpo de agua. Por eso debe hacerse un pos tratamiento, o sea, debe ser tratado 
complementariamente para mejorar la eficiencia en la remoción de la materia orgánica y 
cumplir con las disposiciones de las autoridades ambientales y sanitarias, con el propósito 
de disminuir los riesgos de contaminación que afecten la salud pública. Este pos 
tratamiento o tratamiento secundario para mejorar la calidad del agua tratada en el tanque 
séptico puede hacerse con un filtro anaeróbico de flujo ascendente y/o disponiendo el 
efluente directamente a un campo de infiltración y/o humedal artificial sumergido. 
 
 





Se recomiendan solamente para: 
 
Áreas donde no hay redes públicas de alcantarillado 
 
Vivienda rural dispersa con suficiente área de contorno para acomodar un sistema 
completo (tanque, filtros anaeróbicos y/o campos de infiltración o humedal artificial. 
 
Alternativa de tratamiento de aguas residuales en centros poblados rurales que cuentan 
con redes de alcantarillado locales. 
 
Retención previa de los sólidos sedimentables, cuando hace parte de los alcantarillados 




Debe ubicarse aguas debajo de cualquier pozo o manantial destinado para abastecimiento 
 





No se recomiendan para: 
 
Ser construidos en áreas pantanosas o inundables. 
 
Ser operados en condiciones en donde entren aguas lluvias y/o desechos capaces de 
causar interferencia negativa o inhibición en cualquier fase del proceso de tratamiento, el 
cual es eminentemente biológico. 
 
Localización 
Tabla 16 Distancia mínima para la localización del tanque séptico  
 
 
Entre el tanque séptico y 
  Distancia mínima  
   
horizontal en (m) 
 
     
 Pozo de agua o cuerpo de agua (rio, quebrada o 
25 
 
 caño)      






    






    
 Cortes o terraplenes 8.0  
 Piscina 3.0  
 
 









La vivienda rural dispersa 
 
Vivienda rural nucleada con máximo de 10 viviendas por tanque séptico  
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Tienen bajo costos de construcción, operación y mantenimiento sobre todo si se cuenta con 
 










De uso limitado para un máximo de 50 personas por cada tanque séptico 
 
Uso limitado a la capacidad de infiltración del terreno para disponer adecuadamente los 
efluentes del suelo 
 
Requiere espacio y facilidades para la remoción y disposición de los lodos (bombas o 










Se calcula una carga contaminante así: 
 
Carga aplicada = Concentración ponderada * Caudal promedio 
 
Como no se tiene la caracterización específica para este vertimiento, se asume una caga 
promedio ponderada de una población similar realizada recientemente para una vivienda. 
 
Tabla 17 Concentración promedio ponderada de carga  
 






Fuente: Suarez Marmolejo, Claudia "Tratamiento de aguas residuales municipales en el 
 
Valle del Cauca (Trabajo de Investigación) - 2010" 
 
Carga esperada = C m/L * Q medio 
 





La remoción que se espera en el sistema de tratamiento de DBO , S.S.T, se presentan en 
la tabla siguiente 
 
La eficiencia de remoción se calcula mediante la siguiente expresión: 
 







Co = Concentración de DBO en el afluente (mg/L). 
 
Ce = Concentración de DBO en el efluente (mg/L). 
 






Tabla 18 Porcentaje de remoción de carga contaminante (DBO5) del sistema séptico 
 
   Concentración de DBO5 (Coe) a la Tipo de Tratamiento y su Tipo de Tratamiento y su  Tipo de Tratamiento y su  
   
entrada del sistema y Porcentaje de 
  
   
respectivo porcentaje de respectivo porcentaje de 
 
respectivo porcentaje de 
 
   
Remoción Total requerido según 
  
   
Remoción de DBO5 Remoción de DBO5 
 
Remoción de DBO5 
 
   
Legislación Vigente 
  
       
Eficiencia total 
   
      
Concentración 
     
        
de Remoción 
  
Eficiencia total de Caudal Medio de Agua Residual ,    de DBO5 (Coe) a  Concentración  Concentración 
 Q
mard 
   
la salida Filtro de DBO5 (Coe) a 
del tanque  
de DBO5 (Coe) 
Remoción del 
  
Decreto 1594 de Tanque 
septico + filtro 
Filtro biologico o 
sistema completo 
   Vertimiento digestor Anaeróbico de la salida del anaeróbico a la salida del     
1984 séptico anaeróbico y a la Flujo Filtro Anaeróbico humedal artificial Filtro biológico 
 
      
      entrada del ascendente y entrada filtro   o humedal  
      Filtro  biológico   artificial  
      Anaeróbico       
(lps)  (m3/día) Coe (mg/lit) Remoción Total * Remoción (mg/lit) * Remoción (%) (mg/lit) * Remoción (%) * Remoción (%) (mg/lit) * Remoción (%) 
    (%) (%)        
0.0058 0.50 250.0 80 40 150.0 70.0 45.0 82.0 60.0 18.0 92.8  
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  Tabla 19 Porcentaje de remoción de sólidos suspendidos totales (S.S.T.) del sistema séptico   
             
   Concentración de Sólidos 
Tipo de Tratamiento y su Tipo de Tratamiento y su 
 
Tipo de Tratamiento y su 
 
   
Suspendidos Totales (Coe) a la 
  
   
respectivo porcentaje de respectivo porcentaje de 
 
respectivo porcentaje de 
 
   
entrada del sistema y Porcentaje de 
  
   
Remoción de Sólidos Remoción de Sólidos 
 
Remoción de Sólidos 
 
   
Remoción Total requerido según 
  
   




   
Legislación Vigente 
  
           
         Eficiencia total    
      Concentración   de Remoción   Eficiencia total de 
Caudal Medio de Agua Residual , 





    
del tanque 
  
Remoción del          
 Q
mard 





Concentración      septico + filtro  sistema completo 
      Totales (Coe) a Filtro suspendidos anaeróbico  de DBO5 (Coe)  
   
Vertimiento del Decreto 1594 de Tanque la salida del Anaeróbico de totales (Coe) a la Filtro biológico o a la salida del 
 
     
   Matadero 1984 séptico digestor Flujo salida del Filtro  humedal artificial Filtro biológico  
      anaerobico y a la Ascendente Anaeróbico y   o humedal  
      entrada del  entrada filtro   artificial  
      Filtro  biológico     
      Anaeróbico       
(lps)  (m3/día) Coe (mg/lit) Remoción Total * Remoción (mg/lit) * Remoción (%) (mg/lit) * Remoción (%) * Remoción (%) (mg/lit) * Remoción (%) 
    (%) (%)        
0.0058  0.50 215.0 80 40 129.0 80.0 25.8 88.0 70.0 7.7 96.4  
 
 




















Vu = Volumen útil 
 
Vrs = Volumen de sedimentación o Volumen de digestión anaeróbica 
 
Vl = Volumen de lodos 
 
Vn = Volumen de natas y espumas 
 
Vv = Volumen de aire o libre (hv = 0.10-0.15 m de altura)  
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Para calcular el volumen de sedimentación o de digestión anaeróbica se requiere 
definir el tiempo de retención hidráulica, para tanque séptico varia comúnmente entre 10 
y 20 horas. En cualquier caso, no debe ser inferior a 8 horas. 
 









Td = Tiempo de retención hidráulica en días 
 
P = Población aportante en litros por persona dia (lppd). Para lo cual se tomará la 
dotación mínima establecida en el RAS 2000 100 litros * coeficiente de retorno del 85% 
= 85 litros. El volumen requerido de sedimentación en metros cúbicos será: Vrs = 
P*Q*td/1000 
 
Altura de sedimentación o de digestión anaeróbica (hs). 
 
La altura de sedimentación hs, se calcula con la siguiente formula:  
hs = Vrs/A 
 
La altura mínima requerida según el Ras es de 0.375 m 
 
Tabla 20 Tiempo de retención hidráulica, Volumen y Altura de sedimentación 
 
T 




Area altura de 
Altura 
Volumen real 
detencion requerido minima 
aportante *0.85 superficial sedimentacion sedimentacion hidraulica sedimentacion requerida 
dias hab/tanque lppd m3 m2 m m m3 


















Vl = Volumen para lodos en m3 
 
Tl = Tasa de acumulación de lodos l/hab-año. La cantidad de lodos producidos por 
habitante por año depende de la temperatura y si el tanque le descarga residuos de cocina 
(los valores a considerar en la región son 60 l/hte-año) P = Población aportante (N° 
habitantes/tanque séptico) 
 


















Tabla 21 Volumen y altura de lodos 
 
Tl P N Vl A hl 
     
Tasa de 
 Número    
Poblacion entre Volumen para Area 
 
acumulación Altura de lodos 





   
     
l/hab-año. hab/tanque años m
3 
m2 m 







Volumen para almacenamiento de natas y espumas (Vn). 
 














Vn = Volumen de natas en m
3 
 
Tn = Tasa de acumulación de natas en l/hte-año. (Se tomará 10.0 > 3.51l/hab-año del 
proyecto ASAS de Cartagena). 
 
P = Población aportante (N° hab/tanque séptico) 
 





Altura de natas (hn). 
 












Tabla 22 Volumen y altura de natas  
 




Volumen de Area 
 
acumulación operaciones Altura de natas 
aportante natas superficial 
de natas de limpieza 
 
    
      
l/hab-año. hab/tanque años m3 m2 m 
5 5 2 0.05 1.28 0.04 
 
 





Es la suma de las alturas requeridas para sedimentación hrs, almacenamiento de 
lodos hl, la altura de natas hn, y la altura de borde libre hb hn = hrs + hl+ hn + hb 
 










El tanque séptico será de doble compartimiento con las siguientes dimensiones: 
 
Largo útil total = 1.60 m  
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Largo útil primera cámara = 1.0 m 
 
Largo útil segunda cámara = 0.60 m 
 
Ancho útil = 0.80 m 
 
Relación largo ancho = 2:1 
 
Altura total = 1.10 m, altura lámina agua = 0.95 m, altura borde libre = 0.15 m 
 
 
Tabla 23 Verificación normas de diseño 
 
      Distancia   
Relaciön Profundidad < Ancho ≥ 0.60 Profundidad Espacio libre Diámetro de entre batea  Pendiente 
Largo/ancho longitud m neta ≥ 0.75 m entre nata y tuberia entrada y Cámara 1 > 50% de fondo = 
(2:1)    loza ≥ 0.10 m entrada = 4" salida = 0.05  2% 
      m   
1.60/0.8 1.10m<1.60 m 0.80m ≥ 0.60 m 1.10m ≥ 0.75 m 0.11m≥0.10m 4" 0.05m 60% 2% 
 





Su propósito es continuar mejorando la calidad del agua tratada en el tanque 
séptico, en donde fue sometida a un proceso de separación y retención de sólidos y que, 
por digestión anaeróbica llevada a cabo en su tránsito por la zona de sedimentación, tuvo 
una remoción importante de demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y mejora en otras 
características indicadoras de la contaminación, pero no en la cantidad suficiente para ser 
vertida en el suelo o en el cuerpo de agua. La máxima eficiencia de remoción de la DBO5 




En un tanque séptico de baja capacidad como el de una vivienda rural y donde el 
 
suelo tenga capacidad para asimilar el vertimiento líquido, un campo de infiltración en el 
 
terreno puede ser suficiente como pos tratamiento al tanque séptico. 
 
En otras situaciones de mayor población aportante y que coincida con el suelo de baja 
capacidad de infiltración, seguramente habrá que considerar un tratamiento secundario 
adicional, teniendo en cuenta las normas de vertimientos a cuerpos de agua, este 
tratamiento secundario puede ser anaeróbico. 
 
 





Los filtros anaeróbicos de flujo ascendente (FAFA), son tanques enterrados que 
pueden construirse en el sitio y con el mismo material y geometría a continuación del 
tanque séptico, ya sea integrándolo a esta estructura, o en forma independiente si la 
topografía del terreno o el espacio lo permiten. El tratamiento secundario es también 
microbiológico ausente de aire, es decir es anaeróbico. El agua en tránsito por el reactor 
es filtrada en un medio de grava, lo cual permite mejorar la calidad a unas condiciones 
que permitan utilizarlo para riego, infiltrarla en el suelo si las condiciones de 
permeabilidad de este lo permiten o finalmente verterlos a una fuente de agua, previo 
estudio del cuerpo receptor, y desde luego, con la autorización de la autoridad ambiental. 
 
 
El FAFA es un tanque impermeable que en la parte inferior tiene un falso fondo 




21/2” de tamaño efectivo, que se puede elevar hasta la altura de la batea de la tubería de 
 
salida la cual debe estar localizada a una distancia máxima de 20 centímetros por debajo 
 
del techo del filtro. La tubería efluente del tanque séptico, entra al filtro y mediante una tee 
 
con tapón roscado en la salida superior, desciende verticalmente hasta entrar al falso fondo, 
 
el agua  descargada  allí se  distribuye  uniformemente en el fondo  falso,  atraviesa  las 
 
perforaciones de este y sube filtrándose a través del triturado o la grava, creando un flujo 
 
ascendente a través del lecho para finalmente salir en dirección al punto de vertimiento  o 
 
a la siguiente o siguientes procesos proyectados para cumplir el grado de tratamiento 
 






















Ilustración 20 Corte sistema séptico (tanque y filtro anaeróbico) para tratamiento de aguas residuales domesticas en 
vivienda rural dispersa 
 
Dimensionamiento de cada filtro anaeróbico 
 
TRmin = 8 Horas, se asume 10 horas 
 
Qmáx = 0.0058 LPS 
 
Hfiltro = H = 0.75 m  
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Ancho = b = 0.80 m 
 
Vreactor= TR * 3600 seg * Q máx. / 1000 lps/seg 
 
Para el sistema anaerobio, se utilizará piedra como material de filtrante, con un 
 
coeficiente de porosidad igual a 0,60. 
 
Entonces el volumen del filtro es 
 
 






 Tiempo  
Coeficiente de 
 Volumen  
    de   real del   del filtro   máximo/Uní filtro   porosidad      
 retención 
 
 filtro         
 m
3 
  L/s  hr    m
3 
 





Asuperf = Vfiltro / Hfiltro = 0.464 m
2 
 
a = 1.15 m, L= 0.464/1.15m = 0.41 m ≈ 0.60 m 
 
Resumen de las dimensiones: 
 
Largo = 0.60 m 
 
Ancho =1.15 m 
 





Recolección del efluente 
 
Considerando que la recolección del efluente es uno de los puntos neurálgicos del 
sistema, se propone instalar una tubería de PVC sanitaria perforada, la cual se configurará 


















C= Coeficiente de descarga, 0.61 
 
h = pérdida en el orificio 
 
a = área de los orificios 
 
d = diámetro de los orificios 
 
n1: número de orificios 
 
n2: número de laterales 
 
orif: diámetro de los orificios 
 
lat: diámetro de los laterales 
 
prip: diámetro del principal 
 






orif 1; n2 
2








Reemplazando en lo anterior se tiene 
 
 
Tabla 24 Características de las tuberías laterales de recolección filtro.  
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N° Largo ancho Espac. de área del caudal q/a (m3/m2/s) 





1 0.60 0.80 0.30 4 0.48 0.0058E- 1.20E-05 




Tabla 25 Características de las perforaciones en los laterales. 
 





) Lateral Ori (m)  orificio (m
2
) 
  (m)  (m)    






El diámetro de los laterales será de 2” el diámetro del principal será de 4”, 8 orificios 
Ø ¾” cada 10 cms. 
 
 





Antes de adoptar los sistemas de infiltración en el terreno como pos tratamiento 
en un sistema séptico, es importante determinar la permeabilidad del suelo mediante un 
ensayo de infiltración, tal como lo señala el RAS 2000 en su capitulo J.10.3.17 en suelos 
clasificados como impermeables o infiltración lenta, es decir que en la prueba de 
infiltración para el descenso de 1 centímetro de agua, el tiempo es superior a 12 minutos, 
no se puede considerar este tipo de pos tratamiento. 
 
Los campos o zanjas de infiltración consisten en una serie de zanjas angostas y 
relativamente superficiales que se disponen en paralelo como lo indica la figura siguiente, 
en forma de espina de pescado u otras configuraciones geométricas dependiendo de la 




con granulometría de 25 (1”) a 50 mm (2”) de diámetro y espesor de 0.15 m, sobre esta 
 
base se instala la tubería tipo drenaje o perforada de 4” de diámetro, la cual se atraca en la 
 
parte superior con la misma grava y a continuación se cubre con una capa de grava fina de 
 
0.10 m de espesor y granulometría de 10 a 25 mm. Sobre la capa de grava fina y para evitar 
 
la alteración de la capacidad filtrante de la grava, se colocará un geotextil que facilite la 
 
evapotranspiración del agua residual aplicada a la zanja filtrante. 
 
Estas tuberías reciben el efluente del tanque séptico o del FAFA y lo distribuyen en el 
terreno a través de las perforaciones, normalmente la tubería se coloca con las 








Estos campos o zanjas de infiltración se localizan aguas abajo del tanque séptico o 
del FAFA de acuerdo al diseño del sistema séptico, y su propósito es continuar con el 
tratamiento del efluente proveniente de estos tanques. Deben ubicarse en suelos cuyas 
características de permeabilidad permitan la absorción del agua residual que sale de los 
tanques sépticos, a fin de no contaminar las aguas subterráneas y su diseño se hará con 
base en los resultados de las pruebas de infiltración del terreno, igualmente se debe 
considerar también la dirección de los vientos. 
 
El fondo de la zanja debe quedar por lo menos a 2 metros del nivel freático 
 
La profundidad de las zanjas estará en función de la capacidad de infiltración de los 




Debe evitarse la proximidad de árboles, para evitar la entrada de raíces. La distancia 
 










Para el diseño del campo de infiltración se utilizará la tabla J.10.5 del RAS 2000, 
 
la cual se transcribe a continuación: 
 
 
 Tabla 26 Titulo J RAS 2000 
   
Parámetro  Dimensión 
Diámetro de tubería  100-150 mm 
Pendiente  0.3-0.5% 
Largo máximo  30 m 




El área de absorción necesaria debe obtener con base en las características del suelo, que 
 





A continuación, se transcriben los valores típicos que se deben usar en el diseño: 
 
 
Tabla 27 Área de absorción necesaria en el fondo del campo 
 
    
Área de absorción necesaria en el 
 
     
 Tiempo de infiltración   fondo del campo m
2 
   








      
2  4.50  0.80  
3  5.50  1.00  
4  6.50  1.10  




10 9.00 1.70 
   
15 12.00 2.00 
30 16.50 2.80 
60 22.00 3.50 
 
 




 para los efluentes de tanques sépticos y periodos de aplicación no 
 





Debido a la problemática generada por la dispersión de las viviendas en la zona rural 
y la poca cobertura de los servicios públicos, se hace necesario desarrollar soluciones 
individuales de agua y saneamiento básico. 
 
Con la ejecución de este proyecto se logra reducir los costos asociados al pre 
inversión enfocados en el diagnóstico, diseño, formulación y estructuración de un 
proyecto de este tipo y brinda a las comunidades beneficiadas una oportunidad de 
 
acceder más fácilmente a la consecución de recursos  frente a las entidades territoriales. 
Dentro del censo de la población, pudimos identificar que son 47 viviendas que no 
cuentan  con  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  digno,  contando  con  un 
aproximado de 3 personas por vivienda y un total de 120 niños considerados población 
flotante que asisten a la Institución educativa llamada el Transito, de igual manera dentro 
del tipo de servicio que se presta, están 6 predios oficiales, entre escuela, iglesias y puesto 
de salud que aunque cuentan actualmente con el servicio este se encuentra 
deteriorado y se debe mejorar. 
 
Se pudo determinar con la prueba de bombeo desarrollada, que el afluente 
subterráneo del caserío Bocas del Ele es capaz de aportar un caudal máximo de 5 l/s 
siendo este suficiente para dar cobertura a la comunidad beneficiada. 
 
Basado en los resultados de las muestras de agua realizadas se pudo determinar que la 
solución más indicada a aplicar en esta zona es la que consta de dos (2) filtros, una 
torre de aireación, clorador y un tanque de reserva que garantizara el servicio durante 
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Anexo A  Cronograma detallado  
  
 
CUADRO DE CO TIZACIO NES REALIZADAS 
 
PRO YECTO :  DIAGNO STICO Y DISEÑO DE SO LUCIO NES INDIVIDUALES DE AGUA PO TABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ÁREA RURAL DISPERSA  
BO CAS DEL ELE VEREDA CAÑAS BRAVAS MUNICIPIO DE ARAUQ UITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
 
ITEM DESCRIPCIÓ N ACTIVIDAD    PRO DUCTO S ENTREGABLES   
 DIAGNO STICO , ANALISIS Y EVALUACIO N CO TIZACIO N 1 
CO TIZACIO N 2 
CO TIZACIO N 2 
VALO R 
  
VALO R 1 DE LO S  SISTEMAS DE AGUA PO TABLE Y CHAFIK AP Ingenio Diseño y UNIDAD  CANTIDAD 
 SANEAMIENTO BASICO INGENIERIA SAS TECNO DUCTO S Construcción S.A.S. MEDIA   TO TAL 
1,1 SOCIALIZACIÓN $2.720.000,00 $3.300.000,00 $2.905.000,00 $2.975.000,00 GL 1 $2.975.000,00 
1,2 RECONOCIMIENT O DE USUARIOS $3.250.000,00 $4.000.000,00 $3.460.000,00 $3.570.000,00 GL 1 $3.570.000,00 
1,3 IDENT IFICACIÓN DE RUT AS $1.230.000,00 $1.600.000,00 $1.454.000,00 $1.428.000,00 GL 1 $1.428.000,00 
1,4 ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS $962.000,00 $1.050.000,00 $844.000,00 $952.000,00 GL 1 $952.000,00 
 ESTUDIO S Y ANALISIS DETALLADO S  DE        
2 LO S SISTEMAS DE AGUA PO TABLE Y        
 SANEAMIENTO BASICO        
2,1 PRUEBA DE BOMBEO $6.050.000,00 $5.970.000,00 $5.830.000,00 $5.950.000,00 UND 1 $5.950.000,00 
2,3 EST UDIO GEOT ÉCNICO $8.500.000,00 $9.120.000,00 $8.441.000,00 $8.687.000,00 UND 1 $8.687.000,00 
2,2 EST UDIO  GEOELÉCT RICO $5.900.000,00 $6.200.000,00 $5.750.000,00 $5.950.000,00 UND 1 $5.950.000,00 
2,3 MUEST RA Y ANALISIS DE AGUA CRUDA $4.720.000,00 $4.850.000,00 $4.710.000,00 $4.760.000,00 UND 2 $9.520.000,00   
3 DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
AGUA PO TABLE Y SANEAMIENTO  
3,1 DISEÑO HIDRAULICO $3.050.000,00 $3.010.000,00 $2.865.000,00 $2.975.000,00 UND 1 $2.975.000,00 
3,2 DISEÑO SANIT ARIOS $4.100.000,00 $4.300.000,00 $4.095.000,00 $4.165.000,00 UND 1 $4.165.000,00 





































Anexo G Caracterización agua cruda - Pozo-02 y Rio Ele  
117  
